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Razdo Social: PAVILHAO REITOR HAROLDO LISBOA DA CUNHA (UERJ)
Endereco: Rua S&o Francisco Xavier, 524 - Sala Térreo 86 : HUE R
Bairro: . Maracand ' Municipio: ' Rio de Janeiro
¢ : ~ Objetivo das Analises = i
} Avaliar a Qualidade Bacteriolégica de Amostras de Agua Comparando os j
} Resultados Obtidos ao Padro de Potabilidade 3
== 7 B
r Registro da Coleta 5
Tipo de Amostra:  Agua Tratada ' f ‘Volume Coletado: 250ml i N° intemo da amostra: 432_
Ponto de Coleta:  Bebedouro Térreo el
7 ¥ &
Coletor: OscarMartins IData da Coleta: 06/02/2023 Hora: 10:30 | Entrada no lab.: 06/02/2023 Hora: 10:30
= - — . — ‘
| Parametros Avaliados e Resultados Obtidos 2
VMP} Valores Maximos Psrmrtidm _fiiAj Mao Avaliado &D) ﬁ Detectado = <) Memr Que >} Ma:or Que <18 NMPHOD:n}?_"Atmémia de ool_ifurmes am‘lOﬂmL'
Parametro | Unidade | . Resultado VMP
.| Cloro Residual Livre _ - mgiL Zero 0.2a2,0 mgl
Coliformes. Termotolerantes | NMP/100mL Ausente Ausente (< 18 NMPnoorﬁL)
. & .
Coliformes Totais : : NMP/100mL Ausente Ausente (< 1,8 NMP/100mL}
Escherichia coli . PA | Ausente | Ausente
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" Almir Diniz de Paula
Responsavel Técnico
CRF-RJ n° 4093

Agua é Vida. Proteja a Agua. Preserve a vida
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IN°:| UER0223.162 |

Enderego: Rua S&o Francisco Xavier, 524 - Sala Térreo 86 : SR YR
~ Bairro: - Maracana : Municipio: Rio de Janeiro ;
; _ Objetivo das Andlises

Avaliar a Qualidade Bacteriologica de Amostras de Agua Comparando os ;
Resultados Obtidos ao Padréo de Potabilidade

Registro da Coleta i

Tipo de Amostra: AguaTratada | Volume Coletado: 250ml - | Neintemo da amostra: 433
Ponto de Coleta:  Torneira do Lavabo il - - : _
Coletor: OscarMartins o | Data da Coleta: 06/02/2023 Hora: 10:33 | Entrada no lab.: 06/02/2023 Hora: 13:19

1 ' Paréfmetros A\)atiados I Rééu[tadbs Obtjdos },

VMP) Valores Maximos Permtidos - NA) Néo Avaliado,  ND) Néo Deteclado <)MenorQue >) Maior Que < 1,8 NMP/100mL} "Auséncia de coliformes em 100mL"

Parametro  Unidade | Resultado VMP
Cloro Residual Livre s mglL T 02220 mgl
Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL " Ausente Ausente (< 1,8 NMP/100mL)
Coliformes Tbtais : : aan NMP/100mL Ausente Ausente (< 1,8 NManmL)
Escherichia coli - s PIA  Ausente Ausente

o
"+ " Almir Diniz de Paula
Responsévei Técnico
CRF-RJ n° 4003

Agua é Vida. Proteja a Agua. Preserve a vida
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Razéo Social: PAVILHAO REITOR HAROLDO LISBOA DA CUNHA (UERJ)
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IN°:|  UER0223.162 | mm
U LR

Enderego: Rua Sao Francisco Xavier, 524 - Sala Térreo 86 ey 0 ' UL cofbde i
Bairro: Maracana - : i Municipio: Rio de Janeiro

LAUDO DE ANALISE

De acordo com as analises realizadas nas amostras de agua registradas neste boletim, os
' resultados obtidos para os parametros bacteriologicos se apresentaram em conformidade com os
valores estabelecidos no padrio de potabilidade da agua no Brasil, expressos na Portaria de
Consolidagdo n° 5 do Ministério da Saude de 28 de setembro de 2017, combinada com a Portaria
GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021, onde define o "Procedimento de Controle e da Vigilancia da
Qualidade da Agua para Consumo Humano e seu Padréo de Potabilidade”, transcritos parcialmente
para este boletim na coluna valores minimo e maximo permitido (VMP).
Recomendamos ainda, que as concentrages do residual de cloro nos reservatonos ‘
(Cisternas e Caixas d’Agua) sejam mantidas dentro dos limites estabelecidos na coluna VMP
deste boletim de analise.

Conclusao: .

Estritamente em relagdo aos parametros abrangidos por este boletim, as amostras
avaliadas apresentaram em sua totalidade valores bacteriologicos ‘compativeis com os de agua
potavel. '

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2023. .
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Responsave! Técnico -
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Razéo Social: , PAVILHAO REITOR HAROLDO LISBOA DA CUNHA (UERJ)
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Enderego:  Rua S&o Francisco Xavier, 524 - Sala Térreo 86 i o UR TR
" Bairro: Maracana’ : - Municipio: | Rio de Janeiro
Métodos de Analises Adotados
Parametros Micro-Biolégicos
Parametro Método : ;
Coliformes Termotolerantes St Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23%d., 9221
s S i B, Tubos mumplos (NMP) wEie
Coliformes Totais ; Standard Methods for the Exammauon of Water and Wastewater 23°ed 9221
: B, Tubos miiltiplos (NMP)

\Escherichia coli ~ | Standard Methods for the Examination of Water ‘and Wastewater, 23%d., 9221
1 | D-F, Substrato - EC-MUG

Métodos de Anahses Adortados

Parametros Fisico-Quimicos

| Parametro Meétodo

Cloro Residual Livre : Standard Metﬁbds for the Examinéf?&ri of Water and Wastewater, 23° ed.,
14500 CI G

y F : Credenclam do Laboratono |
} .
{

Vigilancia Sanitana VISA - Licenga Mun. SMS - RJN" 09!97!0018971202319 INEA - CCL N° INO10149 i

Agua é Vida, Proteja a Agua. Preserve a vida




